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BILAG 1.1 - REVISIONSLOG 
 
 
Rev is ioner  apr i l  2023:  
 
Punkt:  T idl igere:  Revisioner:  
2 .6   A l le  brandtætn inger  ønskes fotodokumenteret  
2.9  Punkt  omkr ing kva l i te tsn iveau og reservedelsgarant i  t i l  fø je t  
4  Punkt  omkr ing indek l ima t i l fø je t .  BEMÆRK: ef ter fø lgende kapi t ler  har  

sk i f tet  nummer.  
5 4 Afsn i t  omkr ing far l ig t  a f fa ld  t i l fø je t  
8.2 7.2 Henvisn ing t i l  ”Bygningsstyre lsens ve j ledning i  t i lgængel ighed”  f jernet  da 

dokument  ikke eks is terer  mere 
8.4 7.4 Henvisn ing t i l  ”Bygningsstyre lsens ve j ledning i  t i lgængel ighed”  f jernet  da 

dokument  ikke eks is terer  mere.  Henv isn ing t i l  AAU des ignmanual  f je rnet  
da dokument  er  udgået .  

9.4.4 8.4.4 Henvisn ing t i l  ”Bygningsstyre lsens ve j ledning i  t i lgængel ighed”  f jernet  da 
dokument  ikke eks is terer  mere 

10  Kapi te l  t i l ret te t  
11.1  Punkt  t i l fø jet  
11.4.3  Punkt  t i l fø jet  
11.5.2 10.4.2 Tekst  t i l re t te t  
11.5.3 10.4.3 Tekst  t i l re t te t  
11.6.3 10.5.3 Tekst  t i l re t te t  
11.7.3 10.6.3 Tekst  t i l re t te t  
11.8.1 10.7.1 Tekst  t i l re t te t  
12 11 Kapi te l  omkr ing kø leanlæg omskrevet  og udv idet  
13 12 Kapi te l  omkr ing vent i la t ionsanlæg omskrevet  og udv idet  
14.1.2 13.1.2 Tekst  t i l re t te t  
14.2.1 13.2.1 Tekst  t i l re t te t  
14.2.3 13.2.3 Tekst  t i l re t te t  
14.2.4 13.2.4 Tekst  t i l re t te t  
14.2.7 13.2.7 Tekst  t i l re t te t  
14.2.9 13.2.9 Fej ls t rømsafbrydere ændret  t i l  RCD 
14.2.11 13.2.11 KWh t i l fø je t  som værdi  
14.2.12 13.2.12 KWh t i l fø je t  som værdi  
14.2.13 13.2.13 Tekst  t i l re t te t  
14.2.14 13.2.14 Tekst  t i l re t te t  
14.2.18 13.2.18 Tekst  t i l re t te t  
14.3 13.3 Afsn i t  omkr ing syn l ige ins ta l la t ioner  ret te t  
14.2.2 13.2.2 Tekst  t i l re t te t  
14.5.6  Punkt  t i l fø jet :  St ikkontakter  og arbejdsstat ioner  i  s tud ieområder  
14.5.7 13.5.6 Tekst  t i l re t te t  
14.5.8 13.5.7 St ikkontakter  i  køkkener  –  Tekst  omskrevet .  
14.5.10 13.5.9 Tekst  t i l re t te t  
14.5.13  Punkt  t i l fø je t :  St ikkontakter  t i l  k rydsfe l ter  
14.6.7  Punkt  t i l fø jet :  L i te-Com As-bui ld  adresseovers igt  
14.6.8 13.6.7 Tekst  t i l re t te t  
15.4  Tekst  t i l re t te t  
18.3.5 17.3.5 Tekst  t i l re t te t  
18.4.3 17.4.3 Tekst  t i l re t te t  
18.4.4 17.4.4 Afsn i t  omkr ing energ imålere rev ideret  
   
 
  



TEKNISK KRAVSPECIFIKATION  MAJ 2023 
 
 

 
 
 

S IDE 2

 
Bilag: T idl igere:  Revisioner:  
Al le  A l le  b i lagsnumre er  opdateret  i  forho ld  t i l  nye kapi te lnumre 
 8.3 Bi lag udgået  
 13.13 Bi lag udgået  
14.4 13.4 Opdateret .  B imåler  foran udv.  lys  er  f je rnet .  
14.7 13.7 Indhold i  b i lag opdateret  
13.13 13.13  
15.1 14.1 Indhold i  b i lag opdateret  
18.4 17.4 Indhold i  b i lag opdateret  

 


